JAUTAJUMS:

UgunsdroSajam aluminija durvim nav iesp&ja nodro$inat tik zemu
koeficientu ka noradits, jo stiklam max Ug ir 1,1 un EI 30 ramju koeficients
Uw 2,1. Ludzu precizet vai pareizi noraditi koeficienti ugunsdrosajiem

aluminija izstradajumiem?
ATBILDE:

Gadijuma, ja nav nekadu iesp&ju izgatavot durvis atbilstosi projekta AR-08
lapas prasibam, paredz durvju koeficientu pazeminat Iidz Uw 1.8, kas ir

minimalas prasibas.

JAUTAJUMS
Ludzu precizét vai ugunsdro$ajam aluminija durvim paredz&ti 6 mazi
stiklini vai paneli?

ATBILDE:

Ugunsdroso logu blokiem apaksgja dala ir paredzeti paneli, bet augs¢ja dala
stiklojums.

JAUTAJUMS:

Vai izejas durvim ir janodroSina EI30 klase, jo normativi to nenosaka,
savukart sadardzinajums ir triskarss.

ATBILDE:
Piedavajums jasniedz saskapa ar iepirkumam pievienoto tehnisko
dokumentaciju.

JAUTAJUMS:

Nolikuma 7.pielikuma ,,Iepirkuma ligums (projekts)” ir noraditi darbi “ekas
ugunsdros$ibas siganalizacijas izblives darbi”, tacu tie nav noraditi nolikuma

8.pielikuma “Darbu apjomu saraksts”. Ludzam preciz&t?
ATBILDE:

Ekas ugunsdrogibas signalizacija netiek attiecinata uz $o iepirkumu. Lidzam
Sniegt piedavajumu tikai uz pozicijam, kas noraditas darbu apjomu tabula.



JAUTAJUMS:

Vai nolikum punkta 4.3. nav ieviesusies kluda? Jo noraditi spéku zaud&jusi Ministru
kabineta 2015.gada 30 jinija noteikumi Nr.330, bet Latvijas biivnormativu numurs
noradits: LBN 501-17 . Liidzam sniegt skaidrojumu.

ATBILDE:

Ja, nolikuma ir ieviesusies klaida.
Projekta dokumentacija ir apstiprinata biivaldé lidz Ministru kabineta noteikumi
Nr. 239 apstiprinasana dienai.

Precizgjam, ka izstradajot piedavajumu vadities péc Ministru kabineta 2015. gada
30. jiinija noteikumiem Nr. 330 "Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 501-15
"Biivizmaksu noteikSanas kartiba""
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